
WWW.LINDINVENT.SE

GFA – Flödesgivare
Yttre förbindningsschema
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Skruvkontakt

LCC = Labklimatsregulator
DCV-RC = Rumsklimatsreglering
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DCV-FB = Flödesbalansreglering
DCV-FL = Konstantflödesreglering

SL1 = Anslutning; Intern flödesgivare


