
GTVD – Temp- och luftkvalitetsgivare, Kanal
Yttre förbindningsschema

GTVD_YFB12B_10
1 (1)

WWW.LINDINVENT.SE

RCC = Rumsklimatsregulator
LCC = Labklimatsregulator
CBX = Kopplingsbox (TTD, TTC, TTF, VTD)
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Utsignal
GQ: 2 - 10V,
(450-2000 ppm).
GT: 0 - 10V,
(12-43°C).

Observera: Skilj på G+(24V) och G0(0).
Gemensam G0(0) för G+/24VAC och signaler GQ och GT.
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För RCC och LCC:
AIN <Tempgivare>
Param.1 sätts till 12
Param.2 sätts till 43

GT

*) Inkoppling till CBX:
   Utsignal GT kopplas normalt inte in. Aktiva tilluftsdon
   är utrustade med rumstemperaturgivare.
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