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RVC – Rumsventilationsregulator
Yttre förbindningsschema
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eSense

GFA /
DIN1

eSense = Koldioxidgivare
GFA = Flödesgivare
GFI = Flödesgivare
GTV = Temperaturgivare vägg
GTK = Temperaturgivare kanal
PA2 / PA8 = Spjällmotor
SDU = Displayenhet

JP2
1-2: Term. CAN

JP7
- : GIV3
1-2: DIN1

Reläfunktion
Switch
JP4: -
JP5: 1-2
JP6: -
24 VAC
JP4: 1-2
JP5: -
JP6: 1-2

GTV GTK


